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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energihandhngsplan

Handlingsplan

1. Indledning
Dette er handlingsplanen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf Cirkulaere for energieffektiviseringer i1
statens institutioner

Styrelsen har til huse 1 Kampmannsgade 1 1 Kgbenhavn Handlingsplanen er udarbejdet af energirad-
giver Tine Florin, DONG Energy | samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EP’er Karin Ny-
lander Det er Jan Svenningsen fra @konomi- og Erhvervsministeriet, som er MEK

Handlingsplanen dzekker perioden fra 2008 — 2012 Handhngsplanen er rullende, dvs den vil blive
vurderet én gang arligt (1 forbindelse med arsopgerelsen) med henblik pa at vurdere realiseringen af
de fastsatte reduktionsmal og energisparetiltag

Handhingsplanen indeholder generelle retningslinier for energieffektive indkeb og energingtig adfeerd
samt konkrete besparelsestiltag

Bilag til denne handlingsplan er samlet 1 et separat dokument kaldet bilagsrapport

2. Energisparetiltag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for perioden 2008 - 2012
Ved at folge handlingsplanens besparelsestiltag reduceres Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forbrug
svarende til ca 12 % pa elforbruget og ca 4 % pa varmeforbruget

2.1. Besparelsestiltag
Der kan gennemfares energibesparende foranstaltninger 1 tre tempi med aftagende rentabilitet

1 Gennemfgres de skitserede besparelsesforslag | tabel 1 | farste ar skennes den samlede gkonom;-
ske gevinst efter 5 ar tit 1 alt ca 555 000 kr med en reduktion 1 elforbruget pa samlet set 355 500 kWh
el og 75 000 kWh varme (71 100 kWh el og 15 000 kWh varme arhigt eller 8,8 pct af 2007-elforbruget
og 4 pct af 2006-varmeforbruget) Den samlede investering er ca 25 000 kr

2 Gennemfares de skitserede besparelsesforslag 1 tabel 2 1 andet ar falder den samlede gkonomiske
gevinst efter 5 ar til ca 536 000 kr, men den samlede reduktion 1| elforbruget stiger til samiet set
481 000 kWh el (96 200 kWh arligt eller 11,9 pct af 2007-elforbruget) Den samlede investering er ca
199 000 kr

3 Gennemferes alle besparelsestitagene, dvs ogsa de besparelsesforslag 1 tabel 3 med en tilbage-
betalingstid pa mere end 5 ar, reduceres den samlede gkonomiske gevinst efter 5 ar til ca 524 000
kr , mens elforbruget reduceres med 1 alt 494 500 kWh (98 900 kWh arhgt eller 12,2 pct af 2007-
forbruget) Den samlede investering er ca 222 000 kr

2.2. Reduktionsmal
Ifelge cirkulasret skal der opseettes et overordnet reduktionsmal for hele ministeromradet

El, vand og varme

@konomi- og Erhvervsministeriet har bestemt et reduktionsmal pa 1 pct for el, vand og varme Det
svarer til ca 8 100 kWh el, 61 m® vand samt ca 3,8 MWh flernvarme
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2.3. Energirigtigt indkeb
| bilag 4 er vedlagt "Handbog 1 energingtigt indkeb”, og denne skal falges fremadrettet ved nyindkeb

@nsker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjeelp eller radgivning til energingtige indksb og/eller tif at op-
lyse medarbejderne om energieffektiv adfeerd, har Elsparefonden stillet konsulenter til radighed

2.4. Offentliggerelse af forbrug og dokumentation
Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elforbrug overstiger 100 000 kWh/ar, er styrelsen forpligtet til at
registrere sit elforbrug pa hiemmesiden sparel dk se-elforbrug

Erhvervs- og Selskabsstyrelsener desuden forpligtet til at offentlggere Energimaerket og radgivnings-
rapporter fra energiforsyningsselskaberne pa styrelsens hjemmeside

2.5. De tekniske besparelsestiltag

| tabellerne pa de efterfelgende sider er vist de besparelsestiltag, som skal gennemferes hos Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen (tabel 1 og 2) Derudover er vist besparelsesforslag med tilbagebeta-
lingstid pa mere end 5 ar, som kan gennemferes efter gnske fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (tabel
3) Det er et krav, at besparelsesforslag med tilbagebetalingstid mindre end 5 ar skal gennemfares

Som naevnt 1 vejledningen til cirkulaeret 1 bilagsrapport bilag 1, AD § 10 er kravene til besparelsestilta-
gene, at de ikke skal vaere til gene for medarbejderne, at de skal vaere | overensstemmelse med de
krav, der er til arbejdets udfarsel samt at tilbagebetalingstiden maksimalt er fem ar Det er primaert ud
fra disse kniterier, at tiltagene er udvalgt Alle titag med tilbagebetalingstild p& mindre end 5 ar er sat til
gennemfarsel fgrste ar eller andet &r De fundne besparelsestiltag er opstillet efter priontering baseret
pa titagets besparelsespotentiale og investeringsomkostninger Besparelsesforslagene er naermere
forklaret | bilagsrapporten bilag 3

Besparelsernes starrelser er baseret pa den aktuelle el-, varme- og vandpris for 1 kvartal 2008 inkl
afgifter og eksk! moms

Elpnis 1,54 kr /kWh
Varmepris 0,43 kr /kWh
Vandpns 34,7 kr /m®
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Tabel 1. Besparelser, der skal gennemfores forste ar
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Tabel 2. Besparelser, der skal gennemfores andet ar
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2.6. Bkonomisk oversigt for gennemfoarsel

| nedenstaende tabeller ses gkonomien ved at gennemfare besparelsesforslagene med tilbagebeta-
lingstid pa mindre end 5 &r og ved at gennemfgre alle besparelsesforslagene — ogsa dem med tilba-
gebetalingstid pa mere end 5 ar Forslag med tilbagebetalingstid p4 mere end 5 ar er sat til gennem-
forsel det tredje ar

Besparelsesforslag, der allerede er udfgrt, giver besparelse hvert ar

"Indtzegt pageeldende ar” og "ekonomi total” geelder safremt besparelsestitagende udfgres 1 starten af
aret, sa besparelsen for hele aret indgar

‘ Gennemforsel af
‘besparelsesforslag med

ITBT <5ar 2008 2009 2010 2011 2012
Investering 25300 kr 173 200 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Besparelse 116 000 kr 154 500 kr 154 500 kr 154 500 kr 154 500 kr
Indtegt pagaldende ar 90700 kr  -18700kr  154500kr 154 500 kr 154 500 kr
@konomi total 90.700 kr.  72.000 kr. 226.500 kr. 381.000 kr. 535.500 kr.

Gennemfersel af alle

besparelsesforslag 2008 2009 2010 2011 2012
Investering 25300 kr 173 200 kr 23 400 kr 0 kr Okr
Besparelse 116 000 kr 154 500 kr 158 600 kr_ 158 600 kr 158 600 kr

_Indtaegt pagaldende ar 90700 kr -18700kr 135200kr 158600 kr 158 600 kr
i @konomi total 90.700 kr. 72.000 kr. 207.200 kr.| 365.800 kr. 524.400 kr.
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Energihandlingsplan

Bilagsoversigt:

BILAG 1 Grundlag for handlingsplanen
BILAG 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens energiforbrug
BILAG 3 Tekniske besparelsestiltag

BILAG 4 Handbog 1 energirigtigt indkgb
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energithandlingsplan

Bilag 1. Grundlag for handlingsplanen

Udsnit af cirkularets tekst

Denne handlingsplan er baseret pa Cirkulaere om energieffektivisenng i statens institutioner Den ne-
denstdende tekst er de paragraffer i cirkuleeret, der har direkte indflydelse pa handlingsplanens ud-
formning samt den energieffektivisering, der skal udferes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pa bag-
grund af handlingsplanen Sidst | afsnittet er AD $10, som er et udsnit fra vejledningen til cirkuleeret

§ 1 Cirkulzerets format er at begraense statens energi- og vandforbrug ved at fremme energieffektive
indkab og energieffektiv adfaerd i statens institutioner samt at sikre en energieffektiv drft og vedlige-
holdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer

§ 3 Cirkuleeret omfatter alle former for forbrug af el, varme og vand tilknyttet til en statshg insttution,
herunder bade energi- og vandforbrug til bygningers dnift og energi- og vandforbrug til andre aktiviteter
1 ilknytning til Institutionen

§ 4 Statshge institutioner skal udvise energieffektiv adfeerd med henblik pa ar reducere institutionens
samlede energiforbrug

§ 5 Statslige institutioner skal kabe energieffektive produkter, medmindre de kan begrunde, at sadan-
ne produkter ikke lever op til vaesentlige krav med hensyn til funktion, kvalitet, milj@ og omkostningsef-
fektivitet
Stk 2 Fglgende produkter anses umiddelbart som energieffektive
1) Produkter, der opfylder kravene ) Elsparefondens indkebsvejledning
2) Produkter med energimaerke A | henhold til den Europaeiske Unions energimaerkningsdirekti-
ver for husholdningsapparater m v For kalemgabler (kgl/frys) dog energimaerke A+ eller A++
3) Produkter, der er optaget pa elnet-, naturgas- og flernvarmeselskabernes eller andres positiv-
hister over energieffektive produkter, og som der henvises til pa Elsparefondens hjemmeside
4) Produkter, der er omfattet af andre ordninger til synliggerelse af energieffektive produkter, og
som der henvises til pa Elsparefondens hiemmeside

§ 7 Alle statslige institutioner skal have en energiansvarlig person (EP), som skal samarbejde med
ministeromradets energiansvartige, koordinerende kontaktperson om gennemfarslen af cirkulaerets
bestemmelser Den energiansvarlige person skal herunder falge udviklingen 1 institutionens varme-,
el- og vandforbrug, f eks pa www se-elforbrug sparel dk eller ved jaevnlig aflaesning af varme-, el- og
vandmalere

§ 9 Statshge institutioner med et efforbrug pa over 100 000 kWh pr ar skal synliggere elforbruget ved
en labende registrering af elforbruget pa Internettet pa www se-elforbrug sparel dk

§ 11 Statslige institutioner, som ejer eller lejer eller p& anden made har ansvaret for dnft og vedlige-
holdelse af bygninger, herunder tekniske anlasg 1 bygninger, skal sikre, at drift og vedhigeholdelse samt
ombygninger, sker pa en energleffektiv made under hensyntagen til investeringer og driftsomkostnin-
ger

§ 16 Statslige institutioner, der har faet udarbejdet energimaerkning af bygninger, skal offentiggare
rapporten pa deres hjemmeside

Stk 2 Statslige institutioner, der har fdet udarbejdet en rddgivningsrapport fra et elnet-, naturgas- eller
fiernvarmeselskab, skal offentliggere rapporten pa deres hiemmeside

AD § 10 Energistyrelsen udsender en seerskilt vejledning vedrarende gennemfarelse af rentable

energibesparelser, der er anbefalet 1 energimaerkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid
pa indhi 5 ar
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energihandlingsplan

Vejledning til § 10 1 cirkuleere nr 27 af 19 apnl 2005 om energieffektivisering 1 statens institutioner

I bilag 1 til Cirkuleere om energieffektivisering | statens institutioner af 19 apnl 2005 findes en vejled-
ning tl arrkuleeret Vejledningen omfatter ikke cirkuleerets § 10 | det falgende findes vejledningen til §
10

Uddybning af Ad § 10

Statslige institutioner skal gennemfgre de rentable energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved
energimaerkning af bygninger (indtil 1 januar 2006 Energiledelse 1 store ejendomme, ELO henholdsvis
Energimaerkning af sma ejendomme), og som har en tilbagebetalingstid pa indtil 5 ar og derunder,
med mindre det kan dokumenteres, at vasentlige forhold taler imod projektets gennemfgrelse

Kravet vedragrer alene energibesparelsesprojekter, der 1 energimaerkningen af bygninger er anbefalet
som forslag til energibesparelser her og nu

I energimzerkningen er for hvert energibesparelsesprojekt blandt andet anfert en skegnnet investerng,
en skannet besparelse samt tilbagebetalingstid

Hvis et energibesparelsesprojekt med en tilbagebetalingstid pa indtil 5 ar \kke udferes, skal det kunne
dokumenteres, at vaesentlige forhold taler mod gennemfarelsen Det kan veere, at indhentede tilbud
pa udferelse af projektet viser, at investeringen er stgrre end skgnnet 1 energimeerkningen Hvis den
foregede investering bevirker, at tilbagebetalingstiden overskrider 5 ar, kan det tale imod gennemfg-
relse af projektet Det er en forudsaetning, at tilbud er indhentet fra firmaer, som ma formodes, at kun-
ne levere den gnskede ydelse til den lavest mulige pris Safremt tilbuddet omfatter ydelser ud over et
energibesparelsesprojekt, skal det samlede tilbud opgeres pa delydeiser, saledes at skonomien for
energibesparelsesprojektet kan opgeres

Hvis den statslige institution ikke finder, at den af konsulenten ansldede besparelse er realstisk eller
at gennemfarelse af projektet stnder mod restriktioner pa ejendommen, fx tinglyste lokalplaner og an-
dre servitutter, bar dette dreftes med konsulenten med henblik pd en vurdering af, om energimaerk-
ningsrapporten skal revideres Kan enighed ikke opnas, er der mulighed for, at spergsmalet om ngtig-
heden af energimaerkningen indbringes for den relevante ankeinstans 1 forbindelse med energimaerk-
ning Det erindtil 1 januar 2006 registrerningsudvalgene for energimeaerkning af henholdsvis store og
sma ejendomme og efter 1 januar 2006 Energistyrelsen

Andre vaesentlige forhold, som kan tale imod et projekts gennemfarelse, kan vaere beslutninger om
fraflytning af ejendommen eller nedrtvning af ejendommen inden investeringen er tilbagebetalt Tilsva-
rende kan beslutninger om ombygning eller aendret anvendelse af eiendommen, der afggrende zen-
drer grundlaget for energibesparelsesprojektet, tale imod gennemferelse

Energibesparelsesprojekter skal gennemfares inden for et tidsrum af fire ar efter udfeerdigelsen af
energimaerkningen af eiendommen

Energibesparelsesprojekter | energimaerkning, som var gyldig ved cirkulzerets ikrafttraeden den 27
april 2005, skal veere gennemfart senest den 26 apnl 2009, hvis tilbagebetalingstiden er indtit 5 ar

Fristen for gennemfgrelse af et energibesparelsesprojekt, som ikke er navnt 1 en gyldig energimaerk-
ning, der foreld den 27 aprnl 2005, regnes fra datoen for den farste energimaerkning, hvor projektet er
neevnt Omtale af samme energibesparelsesprojekt | efterfalgende energimaerkninger medfarer ikke
aendring af fristen

Safremt der er truffet en beslutning, der indebaerer, at der skal udfares en konkret ombygning eller
renovering af en bygning umiddelbart efter udigbet af 4 ars fristen, og det vil reducere investeringen |
et energibesparelsesprojekt vaesentligt, at det udferes samtidigt, kan det tale for at projektet udskydes
til udfgrelse samtidig med den besluttede ombygning eller renovering

Energistyrelsen, den 29 juni 2005

Ib Larsen
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energthandhingsplan

Bilag 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens energiforbrug
Elforbrug
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en lang raskke malere af elforbruget | tabel 1 er vist aftagenumre

og arsforbrug for 2006 og 2007 — oplyst fra Dong Energy

Tabel 1. Elmalere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Elforbrug (kWh/ar)

Aftagenr Adresse 2006 2007 Fjernafleest Bemaerkninger

61104368741 Kampmannsgade 1, 1-3 15795 15473 Ja

61104368789 Kampmannsgade 1, 1-3 29 893 30988 Ja

61104369144 Kampmannsgade 1, 1-3 66 190 56 157 Ja

61104369335 Kampmannsgade 1, 1-3 132252 167 789 Ja

61105269825 Kampmannsgade 1, 5-6 32 408 33 361 Ja

61105389776  Kampmannsgade 1, 5-6 45 842 37 696 Ja

61105389783 Kampmannsgade 1, 5-6 50174 52 220 Ja

61105446745 Kampmannsgade 1, 1-3 280295 346 764 Ja

61104368659 Kampmannsgade 1, 1-3 25115 25105 Ja

61104369229 Kampmannsgade 1, 1-3 0 0 Nej Fra 4/3 2008 For-
ventet arligt elfor-
brug pa 9 000
kWh/ar

61105589985  Nyropsgade 37, st th 0 13 057 Nej Fra 1/12 2006

61105259994  Nyropsgade 37, st tv 0 7404 Nej Fra 1/12 2006

61105269818  Nyropsgade 37, 4 0 10639 Ney Fra 30/12 2006

61105590073 Nyropsgade 37,6 th 0 3427 Nej Fra 25/5 2007

61105590066  Nyropsgade 37,6 tv 0 8 681 Nej Fra 25/5 2007

61105590059  Nyropsgade 37,6 tv 0 1304 Nej Fra 25/5 2007

61105492117 V Fanmagsgade 7, kid 0 207 Nej Fra 1/12 2006

Total 677 964 810272

Som det ses har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en lang reekke elmalere, hvor der for hver maler be-
tales abonnement Da der ikke er klarhed over hvilket forbrug den enkelte maler registrerer, men blot
en delmaengde af det samlede forbrug Hvis det blev klarlagt hvilken sektion, den enkelte maler regi-
strerede kunne malerne hjeelpe med at kortlaegge eventuelle forbrugsudsving 1 den enkelte sektion
Det anbefales derfor enten at

- sld malerne sammen, sa der kun betales abonnement for en enkelt maler
eller

- faklarhed over hvad de enkelte méalere daekker 1 samarbejde med en installater

Elforbruget er steget meget fra 2006 til 2007, hvilket formodentlig skyldes starre tilknyttet areal til Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen samt at der er kommet flere medarbejdere til

De folgende figurer viser henholdsvis det samlede elforbrug pa de fiernaflaeste mélere for en uge om
sommeren (Jum 2007) og om vinteren (marts 2008) Figurerne viser et grundlastforbrug pa ca 70 kWh
pr time b&dde sommer og vinter samt en spidsbelastning pé ca 150 kWh pr time — maske en smule
hgjere om vinteren Grundlastforbruget skyldes 1 hg} grad servere og keling tif serverrummet, men
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derudover ber det overvejes hvad der star og bruger strem uden for arbejdstid, og om der eventuelt

kan slukkes
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energihandlingsplan

Vandforbrug
Vandforbruget var 1 2006 6 125 m*/ar, oplyst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Varmeforbrug
Varmeforbruget var 1 2006 377 814 kWh fiernvarme, hvoraf Nyropsgade 37, 4 -5 udger ca 69670
kWh, oplyst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energihandlingsplan

Bilag 3. Tekniske besparelsestiltag

Besparelsestiltagene er udarbejdet igennem et samarbejde mellem energirddgiver Tine Florin, DONG
Energy og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EP, Karin Nylander Energimaerknmingen skal ifalge cirku-
leeret indgd 1 denne handlingsplan Der er ikke lavet Energimeerke for Kampmannsgade 1 endnu Der
vil blive lavet et energimaerke 1 2008

De tekniske indgreb 1 handlingsplanen kan ifelge cirkulaeret straekke sig over fire ar De let tilgaengeli-
ge besparelser er alle lagt det ferste r, og derudover er tiltag med tilbagebetalngstid pa mere end 5
ar lagt 1 sit eget skema Den del af handlingsplanen, der omhandier de energleffektive indkeb og
energingtig adfeerd, skal selvfglgelig folges fremadrettet

Som naevnt | vejledningen til cirkulaeret 1 afsnit 1, AD § 10 er kravene til besparelsestitagene, at de
ikke skal veere til gene for medarbejderne, at de skal veere | overensstemmelse med de krav, der er til
arbe|dets udfarsel samt at tilbagebetalingstiden maksimalt er fem ar Det er ud fra disse kriterier, at
titagene er udvalgt De fundne besparelsestitag er opstillet efter priortenng baseret pa tiltagets be-
sparelsespotentiale, investeringsomkostninger samt udstyrets levetid Besparelsesforslagene er naer-
mere forkiaret | de fglgende afsnit

Besparelsesforslagene er enten angivet | kWh, MWh eller 1 m® for henholdsvis elbesparelser, varme-
besparelser og vandbesparelser | omregnlnagen fra m® kondensat til MWh er benyttet et gennemsnit
for Kebenhavn, hvor der regnes med at 1 m” kondensat = 0,7 MWh

Besparelsernes starrelser er baseret pa den aktuelle el-, varme- og vandpnis inkl afgifter og ekskl
moms

Elpnis 1,54 kr /kWh
Varmepris 0,43 kr /kWh
Vandpris 34,7 kr /m®

Tilbagebetalingstiden er simpel tlbagebetalingstid
Nadvendig investering [kr )/ besparelsen pr ar [kr /ar]

Pnonteringsfaktor er udregnet ud fra den skennede investering, den arlige besparelse og den skgn-

nede levetd
investering [kr ] / (besparelse [kr /ar] * levetid [ar))
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Handlingsplan for forste ar

I nedenstaende tabel er indsat de besparelsesforslag som gennemfares det farste ar

Tabel 2. Besparelser, der skal gennemfares forste ar
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Detaljer for besparelser i handlingsplan for ferste ar

Pasaetning af ur pa kaffeautomater

Der kan spares energi ved at slukke helt for kaffeautomaterne uden for arbejdstiden Dette kan gaores
ved hjeelp af et teend/sluk ur Der er 18 stk kaffeautomater hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Inden
pasaetning af urene bgr leverandgren af kaffeautomaterne kontaktes for at sikre at det er 1 orden at

slukke for maskinerne

| gjeblikket kgrer DONG Energy en kampagne pa Internettet, hvor det er muligt at bestille gratis

teend/sluk ure (se www dongenergy dk/erhverv)
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Energihandlingsplan

I nedenstadende beregning er det antaget, at arbejdstiden er fra 6-18 pa hverdage svarende til ca
3000 timer pr ar

Nuveerende forbrug 18 stk * 1 300 kWh/ar =23 400 kWh/ar
Reduceret forbrug 23 400 kWh/ar * 3000/8760 = 8 000 kWh/ar
Elbesparelse 23 400 kWh/ar - 8 000 kWh/ar =15 400 kWh/ar
Besparelse 15 400 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =23 700 kr /ar

Heev temperatur i stort serverrum

I serverrummet er der 19-20 °C Ved at haeve temperaturen til 22 °C, kan effektforbruget nedsaettes
med ca 7,5 %, og serverne kan uden problemer veere 1| drift ved denne temperatur Kalingen har nu et
anslaet gennemsnitiigt effektoptag pa 6 kW

Elbesparelse 7,5% * 6 kW * 8760 h/ar = 3 900 kWh/ar
Besparelse 3 900 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =6 100 kr /ar

Sluk for kopimaskiner og printere uden for arbejdstid

Kopimaskiner og printere har standby-forbrug, som kan reduceres ved at slukke helt for maskinerne
uden for arbejdstid Der er ca 18 kopimaskiner hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

| Bjeblikket kerer DONG Energy en kampagne pa Internettet, hvor det er muligt at bestille gratis
teend/sluk ure (se www dongenergy dk/erhverv) Disse ure kan seettes tif at kare on/off eller automa-
tisk Det er dermed muligt for brugerne af kopimaskimnerne at teende maskinerne uden for arbejdstid,
hvis behovet er der

| nedenstaende beregning er det antaget, at arbejdstiden er fra 6-18 pa hverdage svarende til ca
3000 timer pr ar

Elbesparelse 18 stk * 0,025 kW * (8760-3000) h/ar = 2 600 kWh/ar
Besparelse 2 600 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =4 000 kr /ar
Bestilling af taend/sluk ur =0 kr
Tilbagebetalingstid =Qar

Haev temperatur i serverrum pa 4. sal

| serverrummet er der 19-20 °C Ved at haeve temperaturen til 22 °C, kan effektforbruget nedsaettes
med ca 7,5 %, og serverne kan uden problemer veere 1 drift ved denne temperatur Kelingen har nu et
anslaet gennemsnithgt effektoptag pa 2 kw

Elbesparelse 7.5 % * 2 kW * 8760 h/ar =1 300 kWh/ar
Besparelse 1 300 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =2 000 kr /ar
Pasatning af ur pa vandkelere

Der kan spares energ! ved at slukke helt for vandkelere uden for arbejdstiden Dette kan gares ved
hjzelp af et taend/sluk ur Der er 11 stk vandkglere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

| gjeblikket karer DONG Energy en kampagne pa Internettet, hvor det er mulgt at bestille gratis
teend/sluk ure (se www dongenergy dk/erhverv)

| nedenstaende beregning er det antaget, at arbejdstiden er fra 6-18 pa hverdage svarende til ca
3000 timer pr ar
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Nuveerende forbrug 11 stk * 180 kWh/ar =2 000 kWh/ar
Reduceret forbrug 2 000 kwh/ar * 3000/8760 = 700 kWh/ar
Elbesparelse 2 000 kwh/ar — 700 kWh/ar =1 300 kWh/ar
Besparelse 1 300 kWh/ar * 1,54 kr fkWh =2 000 kr /ar

Nedsaet driftstiden pa ventilationsanlagget

Ventilationsanlaegget, der ventilerer mgdelokalerne er 1 drift degnet rundt Ved at reducere dniftstiden
til arbejdstiden ved hjeelp af en urstyring ventileres efter behov, og elforbruget reduceres Ventilationen
anslds at have et pa effektoptag pa 2 kW Arbejdstiden er anslaet til 3000 timer om aret

Nuveerende forbrug 2 kW * 8760 h/ar =17 500 kWh/ar
Reduceret forbrug 2 kW * 3000 h/ar =6 000 kWh/ar
Elbesparelse 17 500 kWh/ar — 6 000 kwWh/ar =11 500 kWh/ar
Besparelse 11 500 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =24 200 kr /ar
Urstyring =3 000 kr
Tilbagebetalingstid 3000 kr /24 200 kr /ar =0,1ar

Pasatning af elspareskinner pa alle pc’er

Ved at seette elspareskinner pa pc’erne vil tilhegrende udstyr blive slukket, nar pc'en siukkes Derved
undgas standbyforbrug fra haeve-/seenkeborde, bordtamper, opladere, printere o lign Der er ca 320
ansatte 1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

I nedenstaende beregning er det antaget, at hver pc anvendes 8 timer dagligt 220 dage om aret sva-
rende til 1750 timer/ar

Elbesparelse 0,015 kW * 320 * (8760-1750) h/ar = 33 600 kWh/ar
Besparelse 33 600 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =51 800 kr/ar
Indkab af elspareskinner =21 300kr
Tilbagebetalingstid 21 300 kr /51 800 kr /ar =0,4 ar

Belysning i reception — skift til spareparer
Flere steder i reception sidder der gledepaerer Disse ber skiftes til sparepeerer Dnftstiden er ansléet
til 2500 timer om aret

Nuvzerende forbrug 20 stk * 0,040 kW * 2500 h/ar = 2 000 kWh/ar
Reduceret forbrug 20 stk * 0,011 kW * 2500 h/ar = 500 kWh/ar
Elbesparelse 2 000 kWh/éar — 500 kWh/ar =1 500 kWh/ar
Besparelse 1 500 kwh/ar * 1,54 kr /kWh =2 200 kr /ar
Investenng 20 stk * 50 kr =1 000 kr
Tilbagebetalingstid 1 000 kr /2 200 kr /ar =0,4ar
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Besparelser, der skal gennemfagres andet ar

Tabel 3. Besparelser, der skal gennemfares andet ar
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2 300 3500 13000 38 17 500
2 900 4400 18200 41 22 000
300 500 2000 43 2500
16 100 24700 120000 49 123 500
25.100 38.500({173.200| 4,5 192.500

Detaljer for besparelser i handlingsplan for andet ar

Anden belysning pa toiletterne

Belysningen pa tolletterne bestar blandt andet af halogenbelysning over handvaskene Denne kan
med fordel aendres til et armatur med sparepaerer 1 Der er | nedenstaende beregning antaget at der
20 ens tolletrum Der er nu bevaegelsesmeldere pa 2 toiletter, men 1 beregningen er det antaget at der
er pasat beveegelsesmeldere pa alle toiletter — se forslag under besparelsesforslag med tilbagebeta-

lingstid p& mere end 5 ar Derfor er driftstiden anslaet til 1500 timer om aret

Nuveerende forbrug 20 * 5 * 0,035 kW * 1500 h/ar = 5200 KWh/ar
Reduceret forbrug 20*5*0,011 kW * 1500 h/ar =1 700 kWh/ar
Elbesparelse 5200 kWh/ar — 1 700 kWh/ar = 3 500 kWh/ar
Besparelse 3 500 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =5 400 kr /ar
Indkeb af nye armaturer 20* 5" 200 kr =20 000 kr
Tilbagebetalingstid 20 000 kr /5 400 kr /ar =374ar
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Belysning | kopirum — opsatning af bevagelsesmeldere
Ved at opseette bevaegelsesmeldere 1 kopirummene kan driftstiden til belysningen reduceres Der er
10 kopirum hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med et gennemsnithgt effektoptag pa 150 W

| nedenstaende beregning er det antaget, at belysningen er teendt 3000 timer om aret, som kan redu-
ceres til 1500 timer om aret ved opsaetning af beveegelsesmeldere

Nuvaerende forbrug 10 * 0,15 kW * 3000 h/ar = 4 600 kWh/ar
Reduceret forbrug 10 * 0,15 kW * 1500 h/ar =2 300 kWh/ar
Elbesparelse 4 600 kWh/ar — 2 300 kWh/ar = 2 300 kWh/ar
Besparelse 2 300 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =3 500 kr /ar
Bevaegelsesmeldere 10 * 1 300 kr =13 000 kr
Tilbagebetalingstid 13 000 kr /3 500 kr /ar =3,8ar

Gangbelysning — opsatning af bevagelsesmeldere
Ved at opseette bevaegelsesmeldere pa gangene kan dniftstiden til belysningen reduceres

| nedenstdende beregning er det antaget, at belysningen er taendt 3000 timer om aret, som kan redu-
ceres til 2000 timer om aret ved opsaetning af beveegelsesmeldere

Nuveerende forbrug 7 *(12*2*0,011 kW + 8*0,018 kW) * 3000 h/dr = 8 600 kWh/ar
Reduceret forbrug 7 *(12*2*0,011 KW + 8*0,018 kW) * 2000 h/ar =5 700 kWh/ar
Elbesparelse 8 600 kWh/ar — 5 700 kWh/ar =2 900 kWh/ar
Besparelse 2 900 kWh/ar * 1,54 kr /kWh = 4 400 kr /ar
Bevaegelsesmeldere 7*2*1300kr =18 200 kr
Tilbagebetalingstid 18 200 kr /4 400 kr /ar =4,13ar

Udskift zldre lille keleskab med nyt keleskab
| et tekokken star et aeldre kaleskab Det bar overvejes om det kan skiftes til et nyt energingtigt kele-
skab

Nuvaerende forbrug = 600 kWh/ar
Reduceret forbrug = 300 kWh/ar
Elbesparelse 600 kWh/ar - 300 kWh/ar = 300 kWh/ar
Besparelse 300 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =500 kr /ar
Indksb af nyt keleskab =2 000 kr
Tilbagebetalingstid 2000 kr /500 kr /ar =43 ar

Anden almen belysning pa kontorer
En del kontorer har almen loftsbelysning bestaende af armaturer med 3 lysstofrar, hvoraf 2 lyser opad
og giver indirekte lys Ved at skifte til armaturer med 1 rar, som lyser ned, kan den samme lysmaengde
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opnas 1 rummet AEndnngen kreever en ngje betysningsberegning af lysniveauet | rummet 1 forhold til
valg af eventuelt andet armatur

Det er ansl3et at der er ca 100 armaturer med en dnftstid p& 2000 timer om aret

Nuveaerende forbrug 100 * 3 * 0,040 kW * 2000 timer/ar = 23 800 kWh/ar
Reduceret forbrug 100 * 1 *0,039 kW * 2000 timer/ar =7 700 kWh/ar
Elbesparelse 23 800 kWh/ar — 7 700 kWh/ar =16 100 kWh/ar
Besparelse 16 100 KWh/ar * 1,54 kr /kWh =24 700 kr /ar
Investering 100 stk * 1 200 kr =120 000 kr
Tilbagebetalingstid 120 000 kr /24 700 kr /ar =49ar
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Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid pa mere end 5 ar

| nedenstédende tabel er indsat de besparelsesforsiag som kan gennemfares
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Detaljer for besparelsesforslag med tilbagebetalingstid pa mere end 5 ar

Opsatning af bevaegelsesmeldere — Toiletter
Der er allerede opsat bevaegelsesmeldere pa 2 af toiletterne, og det anbefales at dette gares pa alle
toiletter, hvorved driftstiden kan reduceres

| nedenstaende beregning er det antaget, at driftstiden kan reduceres fra 3000 timer om aret til 1500
timer om &ret samt at belysningen er aendret fra halogen til sparepaerer som foreslaet under besparel-
ser der skal gennemfgres andet ar Toiletternes gennemsnitiige effekioptag er sat i 99 W

Nuvaerende forbrug 18 * 0,099 kW * 3000 h/ar =5 400 kWh/ar
Reduceret forbrug 18 * 0,099 kW * 1500 h/ar =2 700 kWh/ar
Elbespareise 5 400 kWh/ar — 2 700 kWh/ar =2 700 kWh/ar
Besparelse 2 700 kWh/ar * 1,54 kr /kWh =4 100 kr /ar
Bevaegelsesmeldere =23 400 kr
Tilbagebetalingstid 23 400 kr /4 100 kr /ar =57ar
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Generelle bemarkninger til gennemgangen

Skift generelt gledepaerer til sparepaerer

P& enkelte kontorer blev der set halogenbelysning som ekstra belysning Det ber overvejes om denne
belysning er nadvendig og om den eventuelt kan nedtages eller holdes slukket

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser at man generelt er gode til at slukke for lyset efter sig | kanti-
nen og | keelderarkiver Lav eventuelt sluk lyset kampagne i forhold til kontorbelysningen,

Adfaerd

Lav adfaerdsregler, og omdel til medarbejderne F eks husk at slukke for varmen, nar du lufter ud, og
husk at slukke for lys og computer, nar du gar
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Bilag 4. Handbog i energirigtigt indkeb

it- og kontorudstyr

Hvidevarer
Drikkevandskalere
Forplejningsautomater
Forbrugerelektronik
Belysning

Ventilation

Pumper

Motorer

Server-udstyr

QA SPAREFONDEN
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Energihandlingsplan

2

Energieftektive indkab

er rentable indkeb

G4 efter det energieffektive eludstyr, og spar mange
penge pd elregningen | hele udstyrets levetid Tit er det
endda ikke dyrere 1 ndkeb, og hvis det er, kan pengena
hurtigt tenes ind igen Det er derfor fordelaghigt kun at
ndkebe energieffektivt udstyr Nu er det ogsd blovet et
krav for alle statens institutioner Medlemmer af Elspa-
refondens A-kiub har desuden en fnivilig aftale med
Elsparefonden om at overholde indkebskravene

Séadan kaher du energieffektivt eludstyr

Kab s8 vidt muligt altd kun eludstyr, som opfyider ind-
kobskravene 1 den gseidende version af Elsparefondens
indkabsvejjedning Vejledningen gaeider for &t &r ad
gangen Det geelder bide ved indkeb af nyt eludstyr og
nye dele til et eksisterende system, for eksempel en ny
ventiator hl eksisterende ventlationsaniasg Kravens
geelder ogsd udstyr, som opstilles hos jer som falge af
anden form for aftale for eksempel leasing

Den nemmeste made at gore det pi er at bede leve-
randgren efler butikken om, at udstyret skal overholde
Elsparefondens indkebskravy Vis denna ndkebsvejled-
rung eller henwis tt www sparel divindkoeb Ved et ud-
bud kan | kopiere kravene fra denne indkebsvejledning
i kravspecriikationen, s& det fremgdr af udbudsmate-
nalet, at | kun ensker tilbud pa produkter, der overholder
Elsparefondens indkabskrav

Hvis | selv vil g4 mere 1 dybden med valg af produkter,
kan | tekke Elsparefondens postiviister over en raekke
energieffektive produkter | kan ogsd kigge pa de tekr-
ske specifikationer for udstyret, og se om det overhold-
er indkebskravene

Indkebskravene
Pa de nasste sider praesenterer vi indkebskravene, gode
rad og hermvisninger for det omfattede udstyr Se herund-

1 de bIA tabelior stir
kravens, som elud-
- Styted skal overholde

Dony gule boks giver
henwvisninger tit Elspare-
fondens positiviister og
hjemmesider med yder-
figere iInformaton

4 Den grenne boks giver gode rAd om indkeb og diift
af udstyrel, som kan give ekstra besparaiser

| Elsparefondens indkebsvejledning 2006
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